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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

4

ТП 15

Трансформатор №1 сторона входа

Трансформатор №1 сторона подстанции

Неисправность не обнаружена. Температурные поля равномерны. Локальных нагревов не 

выявлено. Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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Токр.°С 25

5

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Трансформатор №2 сторона входа

Трансформатор №2 сторона подстанции

Неисправность не обнаружена. Температурные поля равномерны. Локальных нагревов не 

выявлено. Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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Токр.°С 25
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Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №1 шкаф №3 слева, верхний фидер

Секция №1 шкаф №3 слева, нижний фидер

Выявлена неисправность. Внимание! См. лист 7.



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
41,7

Температура °С 

min
28,7

Окружающая 

температура ° С 
25,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

7

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

Устранить при ближайшем выводе оборудования из работы.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Превышение температуры свидетельствует о наличии развитого дефекта болтового 

соединения кабеля с трансформатором тока (ТТ).

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Секция №1 Шкаф №3 (слева, нижний фидер)

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП-15
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №1 шкаф №3 справа

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021

Токр.°С 25

9

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №1 шкаф №2 слева

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021

Токр.°С 25

10

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №1 шкаф №1 слева, верхний фидер

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

Секция №1 шкаф №1 слева, нижний фидер

Выявлена неисправность. Внимание! См. следующие лист 11, 22.



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
54,7

Температура °С 

min
27,2

Окружающая 

температура ° С 
25,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

11

Устранить при ближайшем выводе оборудования из работы.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Превышение температуры свидетельствует о наличии развитого дефекта болтового 

соединения подвижного контакта рубильника.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Секция №1 Шкаф №1 (слева, нижний фидер)

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП-15



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
63,5

Температура °С 

min
26,8

Окружающая 

температура ° С 
25,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

12

Требует немедленного устранения!

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Значительное превышение температуры свидетельствует о наличии аварийного дефекта 

болтового соединения шины с трансформатором тока (ТТ)

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Секция №1 Шкаф №1 (слева, нижний фидер)

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП-15



16.06.2021
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Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №2 шкаф №1 слева, верхний фидер

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

Секция №2 шкаф №1 слева, нижний фидер



16.06.2021

Токр.°С 25
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Выявлена неисправность. Внимание! См. лист 15.

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

Секция №2 шкаф №2 слева

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №2 шкаф №1 справа



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
31,5

Температура °С 

min
25,2

Окружающая 

температура ° С 
25,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

15

Устранить в процессе ближайшего, запланированного по графику, ремонта оборудования

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Превышение температуры по фазе В свидетельствует о наличии начального дефекта 

болтового соединения шины с предохранителем.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Секция №2 Шкаф №1(справа)

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП-15
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №2 шкаф №2 справа

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №2 шкаф №3 слева

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция №2 шкаф №3 справа

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Шинный мост. Секция №1. 

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует. Яркий тепловой след 

на стене - лампа освещения. В правом нижнем углу - трансформатор

Шинный мост. Секция №2. 

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция 2. Фидер 1504

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.

Секция 2. Фидер 1505

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 15

Секция 2. Фидер 1506

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021

Токр.°С 24,3
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Корпус 11, ТП 4

Шинный мост

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Корпус 11, ТП 4

Шкаф №1

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Корпус 11, ТП 4

Шкаф №2

Выявлена неисправность. Внимание! См. лист 25.



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
85,1

Температура °С 

min
30,4

Окружающая 

температура ° С 
24,3

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

25

Требует немедленного устранения!

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Значительное превышение температуры по фазе В свидетельствует о наличии аварийного 

дефекта болтового соединения подвижного контакта рубильника.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Шкаф №2

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект Корпус 11, ТП-4
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Корпус 11, ТП 4

Шкаф №3

Неисправность не обнаружена. Разница температуры между фазами в допустимых пределах. 

Оборудование исправно, ремонта и внеочередного обслуживания не требует.



16.06.2021

Токр.°С 24,3

16.06.2021

Токр.°С 23

27

Шиносборка от ТП 4

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Корпус 11, ТП 4

Ввод. Разъеденитель 0,4 кВ

Выявлена неисправность. Внимание! См. лист 28.

Корпус 11. Цех гальваники

Выявлена неисправность. Внимание! См. Лист 29.



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
49,5

Температура °С 

min
34,1

Окружающая 

температура ° С 
24,3

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

28

Устранить при ближайшем выводе оборудования из работы.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Превышение температуры по фазе С свидетельствует о наличии развитого дефекта контактов 

разъеденителя.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Ввод. Разъеденитель 0,4 кВ

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект Корпус 11, ТП-4



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
35,6

Температура °С 

min
25,2

Окружающая 

температура ° С 
23,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

29

Устранить при ближайшем выводе оборудования из работы.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Повышение температуры свидетельствует о наличии развитого дефекта болтового соединения 

кабеля с шиной.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Шиносборка от ТП 4

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект Корпус 11. Цех гальваники



16.06.2021

Токр.°С 24

30

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТП 5

Шкаф №1

Выявлена неисправность. Внимание! См. лист 31, 32.



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
58,1

Температура °С 

min
33,1

Окружающая 

температура ° С 
24,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

31

Устранить при ближайшем выводе оборудования из работы.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Повышение температуры по фазе А свидетельствует о наличии развитого дефекта 

неподвижного контакта рубильника.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Шкаф №1

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП 5



Дата обследования 16.06.2021

Коэффициент 

излучения
0,95

Температура °С 

max
45,3

Температура °С 

min
36,7

Окружающая 

температура ° С 
24,0

Облачность -

Скорость ветра -

I номин. (А)

I нагрузки (А)

% наргузки

Дата

Оценка 

объекта

32

Устранить в процессе ближайшего, запланированного по графику, ремонта оборудования

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФОТОГРАФИЯ ОБЪЕКТА

Описание

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка объекта

Оценка температури

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование выполнено

КОММЕНТАРИИ /РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Превышение температуры по фазе С свидетельствует о наличии начального дефекта 

болтового соединения шины с держателем предохранителя.

ТЕРМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

Оборудоваиие Шкаф №1

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие ПАО "Хартрон"

Объект ТП 5


